
少量危険物倉庫・保管庫 ＧＳＡ／ＦＳＡシリーズ

消防相談・届出の参考資料

型式：ＧＳＡ／ＦＳＡ

R e v . ２

本資料は、少量危険物倉庫・保管庫 ＧＳＡ／ＦＳＡシリーズの設置をご検討いただく際に、所轄
消防への事前相談や届出確認の参考としてご利用いただく資料です。

本資料は、少量危険物倉庫・保管庫 ＧＳＡ／ＦＳＡシリーズの設置を前提とした参考資料であり、
少量危険物タンク、設備、取扱所、その他の少量危険物施設の手続き方法を示すものではありません。

届出書類の名称、手順、提出部数、必要書類は、所轄消防により異なる場合があります。実際の手
続きについては、必ず設置場所を管轄する消防機関へご確認ください。

埼玉県春日部市大枝７６１番地１ 電話 048-738-2300 ＦＡＸ 048-738-2301

ご不明点があればお電話ください。
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1）消防への事前相談・届出の流れ

1-1）事前資料の準備

消防への事前相談に向けて、次のような資料を準備します。 （参考資料）
・ＧＳＡ／ＦＳＡシリーズの外形図 指定数量の倍数 第４類 の場合
・敷地全体概要図（設置予定場所をマーキング） ・第１石油類（非水溶性） 200Ｌ
・保管予定の容器に関する資料 ・アルコール類 400Ｌ
資料例： ・第2石油類（非水溶性） 1000Ｌ
一斗缶などの容器カタログ、寸法・容量が分かる資料 ・第3石油類（非水溶性） 2000Ｌ

・計画保管量リスト ・第4石油類 6000Ｌ
リスト例：
・第4類 第1石油類 ガソリン（非水溶性） 20L携行缶×2 合計40L 倍数 0.2
・第4類 アルコール類 エタノール 10L缶×2 合計20L 倍数 0.05
・第4類 第2石油類 軽油（非水溶性） 20L一斗缶×2 合計40L 倍数 0.04
・第4類 第3石油類 重油（非水溶性） 20L一斗缶×2 合計40L 倍数 0.02
・第4類 第4石油類 エンジンオイル 20L一斗缶×3 合計60L 倍数 0.01
・指定数量の倍数合計 0.32

※指定数量の倍数は、各危険物の数量をそれぞれの指定数量で割り、合算します。
※事前相談の内容により、所轄消防から追加資料の提出を求められる場合があります。

1-2）所轄消防への連絡

設置予定地を管轄する消防機関へ連絡し、次の内容を確認します。

・少量危険物に関する届出の提出先
・事前相談の方法
・相談予約の要否
・必要となる資料の概要

1-3）消防との事前相談

準備した資料をもとに、次の内容を確認します。

・設置予定場所
・保管予定の危険物の種類
・保管予定数量
・届出方法
・提出部数
・必要書類
・届出書類の各項目の書き方
・添付書類の内容
例：本資料「2）添付書類の例」を参考に、必要資料を確認

・設置前後の検査事項

ご不明点があればお電話ください。048-738-2300

ご不安、ご不明点があれば
事前にご連絡いただいたうえで

消防事前相談中にお電話ください。048-738-2300
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1-4）届出書類の作成

所轄消防の指示に従い、必要な届出書類を作成します。

1-5）届出書類の提出

作成した届出書類と添付資料を、所轄消防が指定する提出先へ提出します。

1-6）ＧＳＡ／ＦＳＡシリーズのご発注

所轄消防への事前相談および届出内容を確認したうえで、ＧＳＡ／ＦＳＡシリーズをご発注ください。

1-7）設置工事

設置場所の状況に応じて、必要な工事を行います。

・基礎工事
・本体設置
・アンカー固定
・その他、設置条件に応じた工事

1-8）消防による現地確認

設置後、必要に応じて消防による現地確認が行われる場合があります。

1-9）使用開始

所轄消防による確認事項を踏まえ、使用を開始します。

2）添付書類の例

届出時の添付書類として、次のような資料を求められる場合があります。

・届出書類一式
・案内図
・敷地全体概要図（設置予定場所をマーキング）
・ＧＳＡ／ＦＳＡシリーズの資料類
添付例：外形図、カタログなど

・保管予定の容器に関する資料
添付例：一斗缶などの容器カタログ、寸法・容量が分かる資料

・計画保管量リスト
記載例：危険物の類別、品名、数量、容器、指定数量の倍数を整理したもの

※必要書類は、所轄消防により異なる場合があります。


